VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
sidlo: SobéSicka 820/156, 638 01 Brno

Vodohospodirské laboratoie, Laboratof Brno AN d
Sobé&Sicka 151, 638 01 Brno, tel: 547 212 417 e L 1249
Zkusebni laborator ¢. 1249 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025
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Protokol o zkouskach ¢. 4207 / BP1/15

Cislo vzorku : 1387/BP1/15
Misto a bod odbéru :Vir - U Vilim( Datum a ¢as odbéru :13.5.2015 11:23
Datum a ¢as pfijmu : 13.5.2015  13:24

Zadavatel : MAS Zubfi zemé&, o.p.s., Pfiéni 405, 593 01 Bystfice nad

Pernstejnem
Predmét zkousky : Podzem

Postup odbéru : Odbér vzorki podzemnich vod SP

Odebral : Vyskodilova R. RNDr, chemik analyti
ni voda
&. 3 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-11, CSN EN I1SO 5667-16,

CSN EN ISO 19458 )

Rozsah rozboru :

Protokol o odbéru : 2806 / BP1/ 15
Datum ukonéeni zkousek : 18.5.2015

k Jednotka | Vysledek |Nejistota | Limit  |Hodnoceni |ldentifikace zkousky
Escherichia coli KTJ/100ml 1 0 (NMH) | nevyhovuje | SOP &.13/2013/11 (ESN EN ISO 9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 42 0 (MH) | nevyhovuje | SOP &.13/2013/1 (SN EN 1SO 9308-1)
Clostridium perfringens KTJ/100ml 1] 0 (MH) | wyhowuje | SOP &.17/2013/ll (whi. MZ &.252/2004Sb.,
Priloha &. 6)
Poéty kolonii pii 36°C KTJ/ml 26 100 (DH) | wyhovuje | SOP &.16/2013/1 (ESN EN ISO 6222)
Podty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 88 500 (DH) | whowuje |SOP &.16/2013/1il (GSN EN ISO 6222)
Mikroskopicky obraz- jedinci/mi 0 50 (MH) | vyhovuje  [SOP &. 2002014/ (CSN 75 7712)
celkovy pocet organizmd
Mikroskopicky obraz- Zivé| jedinci/ml 0 0 (MH) | whovuje |SOP & 20/2014/1 (GSN 75 7712)
organizmy
Mikroskopicky obraz - % <1 10 (MH) | whowuje |SOP &.19/2014/1il (ESN 75 7713)
abioseston
Elektricka konduktivita mS/m 23,0 +5% 125 (MH) | wyhowuje | SOP .8/2013/Il (CSN EN 27888)
Teplota vody* o & 7,7 +2% 8-12 (DH) |newyhovuje |SOP &.7/2013/ (CSN 75 7342)
Pach stupeni 0 2 (MH) | whowuje | SOP & 5/2013/ (ESN EN 1622, TNV 757340
pH 6,6 +0,2 6.5-9.5 (MH) SOP &.3/2013/l (SN ISO 10523)
Barva mg/l Pt 6 +10% 20 (MH) | vyhowuje  |SOP £.10/2013/1 (CSN EN ISO 7887, Metoda|C
Zakal ZFt 1,3 +8% 5 (MH) | vyhowuje  |SOP 53 (GSN ENISO 7027)
Dusitany mg/l <0,01 050 (NMH) | wyhowuje |SOP & 2/2012/l (GSN EN ISO 10304-1, GSN
EN ISO 10304-4, ESN EN ISO 15061)
Amonné ionty mg/l <0,04 050  (MH)| vyhowuje |SOP &.23/2014/ill (GSN ISO 7150-1)
Dusiénany mg/l 10,5 +10% 500 (NMH) | wyhowuje |SOP &. 2/2012/ (CSN EN ISO 10304-1, GSN
EN ISO 10304-4, CSN EN ISQ 15061)
CHSK manganistanem mag/l 1,96 £13% |30 (MH) | wyhovuje  |SOP .7 (CSN EN ISO 8467)
Zelezo mg/l 0,012 +10% 0,20 (MH) | whowuje |SOP &. 18A/201301 (SN EN ISO 17294-2, ERA
Method 6020)
Vapnik a hoféik mmol/l 0,85 +10% 20-35 (DH) SOP &. 18A/2013/1I1 (GSN EN ISO 17294-2, ERA
Method 6020}
Mikroskopicky obraz - abioseston :  anorganické éastice

* Zkousky provadéné v misté odbéru

Uvedena nejistota je roz$ifena nejistota U na hlading pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.

Hygienické limity jsou dané vyhlaskou

€. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Vyhowuje / nevyhowuje - vysledky zkousky vyhowuji / newyhovuji hygienickému limitu.

-

Hodnoceni dle whiasky 252/2004 Sb.

Vysledky zkou3ek se tykaji jen zkousenych pfedmétl. Bez pisemného souhlasu [al;p@lq?e’.#e nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne :

18.5.2015

- = U zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

v aktualnim znéni pro zkoudku: pach, pach®, chut, chut*: stupen 0, 1, 2 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny

-

Svestkova Jana Mgr.
Vedouci laboratore



