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PROTOKOL ozkouskach 994/2012
vzorku ¢islo: 1137/2012
Zikaznik: Mésto Mnisek pod Brdy Objednavka &.:
Dobiisska 56
252 10 MniSek pod Brdy
Misto odbéru: Studna, vefejné zasobovani, Mnisek p. Brdy, Namésti F.X.Svobody, Datum odbéru: 9.7.2012 7:45
pitko
Identifikace: Datum pfijmu: 9.7.2012  8:30
Odbér provedl: Laboratoi Hoskova Lenka Ing. Datum zahajeni analyz: 9.7.2012
Prijem provedl: Bulinova Jitka Ing. Datum ukondeni: 13.7.2012

Oznadeni vzorku: EJ-76
Klasifikace vzorku: Pitna voda

(K11) Pitna voda, kraceny rozbor dle Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb.
Vzorkovani se provadi podle SOP - V01 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN I1SO 5667-5,14).
Vysledky oznacené hvézdickou (*) nevyhovuji nize uvedenému predpisu.

*** Postup se provadi podle normy, ktera pozbyla platnost.

Limitni hodnoty byly prevzaty z Vyhlasky MZd. CR ¢.252/2004 Sb. ze dne 22.4.2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a
teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni Vyhlasky ¢.187/2005 ze dne 4.5.2005.Tyto hodnoty nejsou predmétem
akreditace.

MH - Mezni hodnota, NMH - Nejvyssi mezni hodnota.

Nejistota (NM) je vyjadiena jako kombinovana rozsifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2) a charakterizuje interval, ve kterém lze oekavat
skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%. Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu a nevztahuje se na vysledek
mensi nez mez stanovitelnosti.

Symbol '<' vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti, A-akreditovana metoda, N-neakreditovana metoda.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratore
nesmi byt protokol reprodukovan jinak neZ cely. U vzorki neodebranych laboratofi neruci laborator za kvalitu odbéru, ale pouze za

provedené analyzy.
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/
/ Ing’ Lenka Hotkova
{ zastypce vedouciho laboratore

Pribram, 13.7.2012
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chemie

ukazatel vysledek jednotka| NM metoda limit, typ porov. s limitem
teplota 17,3 °C +0,35 | SOP ¢.CH-19(CSN 757342) A
pH 6,0 * 40,06 | SOP-¢.CHO1(CSN ISO 10523) A 6,5 - 9.5 (MH) | nevyhovuje
barva 4 mg/1 Pt (CSN ENISO 7887) N | max. 20 (MH) | vyhovuje
zékal 0,3 ZE(t) +5% | SOP & CH-17(CSN EN I1SO 7027) A max. 5 (MH) | vyhovuje
konduktivita 29.8 mS/m +5% | SOP & CH-10(CSN EN 27888) A | max. 125 (MH)| vyhovuje
chemicka spotieba kysliku - Mn 0,64 mg/| +5% | SOP &.CH-14(CSN 830520) k1A max. 3 (MH) | vyhovuje
amonné ionty <0,05 mg/| SOP ¢.CH-03(CSN ISO 7150-1) A | max. 0,5 MH) | vyhovuje
dusitany 0,032 mg/l +4% |SOP &.CH-04(CSN EN 26777) A |max. 0,5 (NMH) vyhovuje
dusiénany <2.0 mg/l SOP &.CH-05(CSN ISO 7890-3) A | max. 50 (NMH)! vyhovuje
zelezo 0,06 mg/| +7% | SOP &CH-11(CSN ISO 6332) A_| max. 0,2 (MH) | vyhovuje
mangan 0,04 mg/| +11% | SOP &.CH-12(CSN 830520) *** | A |max. 0,05 (MH)| vyhovuje
pach piijatelny SOP & .CH-28(TNV 757340, CSN 1622) | A piijatelny vyhovuje
chut’ piijatelna SOP & CH-28(TNV 757340, CSN 1622) | A piijatelna vyhovuje
chlor volny <0,05 mg/l SOP &CH-15(CSN SO 7393-2) A | max. 0,3 (MH)| vyhovuje
mikrobiologie
ukazatel vysledek jednotka| NM metoda limit, typ porov. s limitem
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP &.M-02(CSN EN ISO 9308-1) A | max. 0 (NMH) | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP ¢.M-02(CSN EN ISO 9308-1) A | max. 0 (NMH) | vyhovuje
pocty kolonii pfi 36 °C 0 KTJ/ml SOP &M-06(CSN EN ISO 6222) A | max. 20 (NMH)! vyhovuje
pocty kolonii pii 22 °C 5 KTJ)/ml SOP & M-06(CSN EN ISO 6222) A | max. 200 (MH)| vyhovuje
Zakaznikam, ktefi se odvoldvaji na &innost Laboratofe 1.S¢V, a.s., ktera je pfedmétem akreditace, doporucujeme pouzivat tento text:
"Zkoudeno v 1.SEV, a.s. - laboratof, kterd je akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
k fyzikalng-chemickym, mikrobiologickym a biologickym rozboriim pitnych, surovych, podzemnich, povrchovych a odpadnich vod véetng vzorkovani,
zkusebni laboratof &. 1430."
Kombinovana zna¢ka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkouce nesmi byt zékazniky dale pouzivana.
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